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SALIDA TANQUE EXISTENTE 2500m3

Valwla mariposa con volante, HD, DN 400 mm, PN 10, B/B

Junta de HD, DN 400 mm, PN 10 bar

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400 e=127 BIS, L=2.00

Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 90G, DN 400 e=12.7 Si:

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400 e=12.7 8/8, L=3.85

Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 19G, DN 400 e=12.7 S/

| S16_|Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x400 e=12.7 SIS

Tubo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400 e=127 SIS 253

136

Tubo Acero ASTM A53, Grado B, DN 450 e=12.7 SIS

Te Acero ASTM A53, Grado B, DI 4 0x400, e=12.7 S/S/B

Tapdn Acero ASTM A53, Grado B, DN 400, e=127 B

S2
s21

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 450 e=12.7 8/8, L=3.00
Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 450 e=12.7 /S, L=1.00

522

Te Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x400, e=12 7 S/S/S.

S23

D9 |Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 400x350 e=12.7 S/B
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Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x300 e=12.7 SIS
DESAGUE TANQUE EXISTENTE 2500m3

D10

Valwla mariposa con volante, HD, DN 350 mm, PN 10, B/B

o1

| Junta de desmontaje HD, DN 350 mm, PN 10 bar

D12

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350 e=12.7 B/S, L=0.25

D13

Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 90G, DN 350 e=12.7 §/8

D14

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350e=12.7 S/S, 1=1.00

D15

Te Acero ASTM A53, Grado B, DN 350x350, e=127 S/S/S.

D16

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350 e=12.7 SiL, L=0.50

D17

Unidn Universal HD, PVC-Acero, DN 350, PN 10

D18

Tubo PVC, Desague, DN 350 E/C

D19
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Tubo PVC, Desague, DN 350 E/IC M5

REBOSE TANQUE EXISTENTE 2500m3

Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 200 e=12.7 §/S, L=0.20 |
Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 350x200 e=12.7 SIS | T
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Escala 1: 30

NOTA:

El detalle del despiece presentado en planos es referencial,
el Contratista presentara el plano y procedimiento en
taller, con la ubicacion de uniones, para la aprobacion de
la Fiscalizacion y Supervision.
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TANQUE DE
RESERVA
EXISTENTE

2500 m®

Salida Existente & 400 Acaro

Rebose Existente @ 200 Acaro
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EXISTENTE
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Escala 1: 30

NOTA:

El detalle del despiece presentado en planos es referencial,
el Contratista presentara el plano y procedimiento en
taller, con la ubicacion de uniones, para la aprobacion de
la Fiscalizacion y Supervision.
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SALIDA TANQUE EXISTENTE 2500m3
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S9 [Valwla mariposa con volante, HD, DN 400 mm, PN 10, BIB

510 [Junta de desmontaje HD, DN 400 mm, PN 10 bar

11 _[Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400e=127 B/S, L=2.00

$12 |Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 90G, DN 400 e=12.7 SIS

S13 [Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400e=127 §/S, L=3.85

514 |Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 19G, DN 400 e=127 8/S

$15 _|Tubo Acero ASTM A53, Grado B, DN 400 e=127 SIS
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S16 |Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x400 e=12.7 S/S

S17 |Tubo Acero ASTM A53,_Grado B, DN 450 e=12.7 SIS
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$18 |Te Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x400, e=12.7 S/S/B

$19 |Tapdn Acero ASTM A53, Grado B, DN 400, e=12.7 B

520 [Tramo Acero ASTM AS53, Grado B, DN 450 e=12.7 §/S, L=3.00

$21 |Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 450 e=12.7 §/8, L=1.00

clelele|ele|zl= 3|l
0 Y N Y =~ QG Y N N G

822 |Te Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x400, e=12.7 S/SIS

$23 |Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 450x300 e=12.7 SIS

DESAGUE TANQUE EXISTENTE 2500m3

D9 |Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 400x350 e=12.7 S/B

D10 [Vélwla mariposa con wlante, HD, DN 350 mm, PN 10, B/B

D11 [Junta de desmontaje HD, DN 350 mm, PN 10 bar

D12 _|Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350 e=12.7 B/S, L=0.25

D13 |Codo Acero ASTM A 53, Grado B, 90G, DN 350 e=12.7 8/S

D14 |Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350 e=12.7 §/8, L=1.00

D15 _|Te Acero ASTM A53, Grado B, DN 350x350, e=12.7 S/SIS

D16 _|Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 350 e=127 S/L, L=0.50

D17 _|Unidn Universal HD, PVC-Acero, DN 350, PN 10

D18 |Tubo PVC, Desague, DN 350 E/C
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D19 |Tubo PVC, Desague, DN 350 E/IC

REBOSE TANQUE EXISTENTE 2500m3

=

R7__|Tramo Acero ASTM A53, Grado B, DN 200e=127 §/8, L=0.20 |
Reductor Acero ASTM A53, Grado B, DN 35(x200 e=12.7 SIS |
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